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AHU-300 BV og BH

@ Koblingsskjema
@ Wiring diagram
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BT = Fire thermostat

B1 = Switch to turn off humidity sensor
KV = Cookerhood (Option)

CO? = CO2 Sensor (Option)

D' = Impulse switch (Option)

D2 = (Option)

D3 = Home / Leave (Option)
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